
Pagina

Onderwerp

Project

Versie

Getekend

van

Locatie

gecontroleerd

CBA

ECY-VAV-UNI-TV-
BEL-AV.vsdx

--/--/--

Co2 regeling Toevoer VAV met Retour VAV

11

--

standaard

--/--/-- --/--/--

07-06-20 --

Tekeningno:

FS

D --/--/--

--/--/--

TRAFO 230V/
24V

20VA

2 mtr.
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met randaarde
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UTP CAT 5
Naar volgende

 ECY-VAV

Allure Unitouch

UTP-Cat5e
Door installateur aan te 

brengen

Ronde vav-box
in retourkanaal

0-10m/s 
0-10V

Door de installateur aan te brengen

4x0,8mm2 
Door installateur aan te brengen

Lasdoos
(reeds gemonteerd op VAV-Box)

Lasdoos
(reeds gemonteerd op VAV-Box)

430ppm

22.1°C
22.0°C

⌂ 

45%

Ruimte 1.10

1 235




