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ACIKLAMALAR

ALAN

Tesisat Teknolojisi ve iklimlendirme

DAL/MESLEK

Yapida Tesisat Sistemleri

MODULUN ADI

Dogalgaz Tesisat Resimleri

MODULUN TANIMI

Bina i¢i dogal gaz elemanlarinin taninmasi ve ¢izimi ile ilgili
bilgi ve becerilerin anlatildigi 6grenme materyalidir.

SURE

40/16

ON KOSUL

YETERLIK

Dogalgaz tesisat resimlerini ¢izmek ve projelerini okumak.

MODULUN AMACI

Genel Amag

Gerekli ortam saglandiginda, standartlara ve teknigine uygun
olarak dogalgaz ic¢ tesisat resmini ¢izmeye hazir hale
gelebileceksiniz.

Amaclar

1. Gerekli donanim kullanarak teknigine uygun gaz
projelerinde kullanilan sembollerin TSE’ ye gore
¢izimini yapabileceksiniz

2. Gerekli donanim kullanarak teknigine uygun gazin
binaya alinmasina ait detay resimlerini ¢izebileceksiniz

3. Gerekli donanmim kullanarak teknigine uygun regiilator
ve sayaglarin montaj resimlerini ¢izebileceksiniz.

4. Gerekli donanim kullanarak teknigine uygun gaz
tiketim cihazlarinin  dlgekli montaj resimlerini
cizebileceksiniz.

5. Gerekli donanim  kullanarak teknigine
havalandirma detay resimleri ¢izebileceksiniz

6. Gerekli donanim kullanarak teknigine uygun baca ve
atik gaz kanallar detay resimleri ¢izebileceksiniz.

uygun

EGITiM OGRETIM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Teknik Resim Atdlyesi/sinif/laboratuar, ¢izim masalari,
gonye cesitleri(45 ve 60%lik gonye), T cetveli,
ac10lcer(iletki), pergel, daire sablonu, silgi, ¢izim kalemleri ve
cizim kagidi.

(")L(;ME VE
DEGERLENDIRME

Modiil igerisindeki her bir 6grenme faaliyetinden sonra
belirtilen 6l¢me araglari ile kendinizi degerlendireceksiniz.
Modiiliin sonunda ise, kazanmis oldugunuz bilgi ve beceriler,
tavirlariiz 6gretmen tarafindan hazirlanacak 6lgme araglar
ile degerlendirileceksiniz.







GIRIS

Sevgili Ogrenci,

Meslek resim, biitlin teknik elemanlarin gorsel anlatim yapabilmesi i¢in kullandig1 bir
iletisim aracidir. Herhangi bir alan veya meslekle ilgili resimlerin, ayn1 alanda hizmet veren
tiim calisanlar tarafindan anlasilabilmesi i¢in bazi kural ve standart sembollere ihtiya¢ vardir.
Meslek resim bu kural ve sembol standartlarini i¢eren bir biitiindiir.

Dogalgaz tesisat resimleri modiilii size, gaz projelerinde kullanilan montaj resimleri ve
sembolleri konusunda bilgi ve beceriler kazandiracaktir. Meslek resim teknik elemanlar
arasinda konusulan bir dildir. Sizde bu dilde konusmay1 bu modiille 6greneceksiniz.

Bu modiil ile kazanacaginiz bilgi ve beceriler is hayatiniz boyunca basarili olmaniza
yardimc1 olacaktir.






OGRENME FAALIYETIi-1

( AMAC )

Gerekli donanimi kullanarak teknigine uygun gaz projelerinde kullanilan sembollerin
TSE’ye gore ¢izimini yapabileceksiniz.

(ARASTIRMA )

> Gaz projelerinde kullanilan sembollerin TSE’ye gore ¢izimi konusunda kaynak
taramasi yapiniz.
»  Topladiginiz bu bilgileri rapor haline getiriniz.

> Hazirladiginiz raporu sinifta sununuz.

1. GAZ PROJELERINDE KULLANILAN
SEMBOLLER

1.1. Borular ve Boru Gegisleri

Asag1 inen boru Yukar1 ¢ikan boru /

Yukar1 gecen boru / Boru c¢ap degistirme | 2N28/ DN20

yeri
Boru hatt1 sonu —] Temizlik (T) pargasi |
T.T
Temizlik (K) Is1 yalitiml1 gaz borusu &
pargast t TK =

Ortiilii olarak ddsenen DN 25

Acikta dosenen gaz =
DN 25
borusu ve anma| —— gaz borusu ve anma ¢ap1

capi
———

Boru atlamasi Gazin akim yoni —_—




Doértlii boru ayirim
yeri

Uglii boru ayirmm yeri

Vida disli baglanti 4 Rakorlu baglanti —B—
Flansh baglant1 {1 Muflu baglanti 5
Disli muf baglantist B Metal hortumlu baglanti N/
Boru kaynak yeri ’ Hava borusu
Rediiksiyon . (S) pargasi — —1

— W
Dirsek N (T) gegis ayrilma 90°

- — '\

(T) kol 90° ) I Va oy Temizlik (T) pargas1 90° N 4 Va
(
T) karsit akim 90° Dirsek (T) gegis ayrilma

T
~

Dirsek (T) kol
ayrilma

:

Dirsek
pargasi

temizlik ~ (T)

Cift dirsek (T) | — (+)Gegis ayrilma pargasi

ayrilma Ve 90°

(+H)Kol ayrilma Temizlik (+) gecis 90° l l
o —

parcas1 90 :

Temizlik (+) kol
ayrilma pargas1 90°

:%

il

Gaz borusu

Q
Q

Tablo 1.1: Gaz projelerinde kullanilan borular ve sembolleri
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1.2. Acma-Kapama Elemanlari

Kose emniyet
Gaz vanast veya kose
muslugu(kiiresel) e 3

muslugu
Kose
vanasi(kiiresel) Siirgiilii vana

—gl— H

Gaz kesilme | __| | | Gaz ve hava
otomatigi kesilme otomatigi =l =

Kiiresel gaz vanasi

k-

Izolasyonlu kiiresel
vana

Yangin
ventili

emniyet

{T}

Selonoid ventil

Tablo 1.2: Gaz projelerinde kullanilan agma-kapama elemanlari ve sembolleri




1.3. Regiilatorler

Regiilator

Basing regiilatorii

Regiilator ve basing 6n ayar elemant

Tablo 1.3: Gaz projelerinde kullanilan regiilatorler ve sembolleri

1.4. Sayaclar

Gaz sayact

-

3

Tek mangon baglantili sayag(DN 25)

Gaz sayaci(koriiklii)

Gaz sayaci(rotari tip)

ﬂ‘“&"“ﬂ_

Sayag(korrektorlii-rotari)

15¢

Tablo 1.4: Gaz projelerinde kullanilan sayaglar ve sembolleri




1.5. Gaz Tiiketim Cihazlan

L L
Gaz sobasi Firmli ocak Cc- -
Disa bakan ;.q
Su 1sitma duvara monte
cihazi(sofben) 3 edilen gaz hacim
md/h
1siticisi(soba)

Kat kaloriferi

©

m3/h

Hava 1s1ticisi

m/h

Borulu su 1sitma Gaz kalorifer + G
cihazi m3/h kazani ' m3h
Depolu su 1sitma ? nftlh Kombi o
cihaz1 G
) i3
o (o] ol o =
1,2,3 gozli ocak — Gaz briloria B

Tablo 1.5: Gaz projelerinde kullanilan gaz tiiketim cihazlar: ve sembolleri

1.6. Bacalar ve Kanallar

Tek cidarli kagir
baca

Neme duyarsiz 1s1
yalitimli baca




Tek cidarlhi som z
duvarli baca O Atik gaz bacasi
Tek cidarh diisey o 2o
delik Ha Ba El 0 D Hermetik baca —
baca a =Zo

—Baca
Cift cidarh baca Atik gaz kanals > Kanal

Cift cidarli 1s1
yalitimli baca

-~

I.._ |

:"."
Kanal ‘.\. fl)xif'ar
Atik gaz kanali l ﬁ

Tablo 1.6: Gaz projelerinde kullanilan baca-kanallar ve sembolleri

1.7. Aspiratorler

Atik gaz aspiratorii @

Tablo 1.7: Gaz projelerinde kullanilan aspirator ve sembolii



1.8. Diger Elemanlar

Manometre

Kompansator

-----

Filtre

Sizdirmazlik test
cihaz1

Gaz basing salteri

Gaz basing test
nipeli

Minimum  hava
basing prosestadi

Su kiliti

Su kabi

Izole parcasi

torbasi

Izolasyon mufu 1,23 Bekli X xJ\‘
lamba
%)
Atk gaz cikig
Buzdolabi borusu 80/ 80 80
m3/h
Boru hattini
kesme pargasi G) Toprak hatt —...___L_:
Duvar gecisi(boru ) B
cevresi m Regiilator impuls ey o —
doldurulmus  ve hatti
doldurulmamis) [
Sokiilebilir o
Kumanda hatti s — baglants |
32 25
Magnezyum anot O Cap degisimi E E

Kazan

G

Esnek (flexible)
baglanti

Tablo 1.8: Gaz projelerinde kullanilan diger elemanlar ve sembolleri
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Gaz projelerinde kullanilan sembolleri ¢izerek performans testinde kendinizi
degerlendiriniz.

Islem Basamaklari Oneriler

» Cizim kagidini ¢izim masasina baglayniz. | » Cizim masasin1 temizleyerek hazir
. duruma getiriniz.

T cetveli yardimiyla kagidi masanin
iizerine sabitleyiniz.
» Sabit veya ayarlanabilir T cetveli ile 45°
ve 60° gonyeleri temin ediniz.
Pergel ve ag1 olgiilendirme de kullanmak
iizere ac1 Olger(iletki) temin ediniz.
Cizim kagidini masaya yapistiriniz.
Cizim igin gerekli arag, gerec ve
takimlari kullanma yeterliliginizi
gelistiriniz.
Resimleri  ¢izerken ezbere  degil
diistinerek ¢iziniz.
Calismalarinizda hassas ve titiz olunuz
Baca kanallarin  sembollerle nasil
¢cizildigini 6greniniz.
Cizim ic¢in gerekli arag, gerec ve
takimlar1 kullanma yeterliliginizi
gelistiriniz.

A4

A4

\ A7

YV VYV V¥V

» Boru gegislerini ¢iziniz.

5 7

» Ac¢ma-kapama elemanlarini ¢iziniz.

DR AY

» Regiilator resimlerini ¢iziniz.

» Sayag resimlerini ¢iziniz.

10



o
—
————

» Gagz tiiketim cihazlarini ¢iziniz.

©

md/h

» Bacalar ve kanallar1 ¢iziniz.

O

» Aspirator baglantilarini ¢iziniz.

KONTROL LiSTESI

Bu faaliyet kapsaminda asagida listelenen davraniglardan kazandiginiz becerileri Evet,
kazanamadiginiz becerileri Hayir kutucuguna (X) isareti koyarak kendinizi degerlendiriniz.

Degerlendirme Olgiitleri Evet Hayir
Cizim kagidin1 masaya kurallara uygun bagladiniz m?
Te cetveli ve gonyeleri kurallara uygun sekilde kullandiniz mi?
Agma kapama elemanlari ¢izdiniz mi?
Regiilator, sayag resimlerini ¢izdiniz m?
Gaz tliketim cihazlar1 , baca ve kanallarini ve aspirator
baglantilarini ¢izdiniz mi?

g wINE

11




Bu 6grenme faaliyeti ile ilgili 6l¢me ve degerlendirme sorularini cevaplandirarak bilgi
diizeyinizi test ediniz.

1. Yandaki semboliin gaz projelerindeki anlami1 nedir?
A) Asagi inen boru |\
B) Yukari ¢ikan boru
C) Boru atlamast f
D) Muflu baglanti

2. Asagidakilerden hangisi izolasyonlu Kkiiresel vana semboliidiir?

A)

B) ‘[L_I]]'
e
A=t

3. Yandaki semboliin gaz projelerindeki anlami nedir?
A) Basing regiilatorii
B) Hermetik baca —
C) Gaz sayaci I
D) Kombi

4, Koriiklii saya¢ sembolii asagidakilerden hangisidir?
o n

A)

B)

) L

==
0
= 5

10

A=
|
—

12



OGRENME FAALIYETIi-2

( AMAC )

Gerekli donanim kullanarak teknigine uygun gazin binaya alinmasina ait detay
resimlerini ¢izebileceksiniz.

(ARASTIRMA )

> Gazin binaya alinmasina ait detay resimleri konusunda kaynak taramasi yapiniz.

> Internet ortaminda arastirma yapiniz.

> Topladiginiz bu bilgileri rapor haline getiriniz. Raporu sinifta sununuz.

2. GAZIN BINAYA ALINMASINA AIT
DETAY RESIMLERI

2.1. Bina Bodrumuna Giris Cizimleri

Kutudan ¢ikan boru, bina disinda yiikselirse dikme iizerindeki vanaya kadar veya 1,8
m’yi gegmeyen kilif igerisine alinacaktir.

Tiim duvar gegislerinde kilif ve mastik kullanilmalidir. Kilif, duvar yiizeyinin her iki
tarafina en az Scm tagmalidir.

SERVIS KUTUSUY

Kelepce

= Muhafaza borusu

o Kelepce

Topraklama gubugui(Cu)
@16mm, L= 1500mm

TOPRAK

Sekil 2.1: Servis kutusu baglanti detay:

13



Havalandinlmis muhafaza kutusu

BINA

7
1 \
[ 1
= | %
] .
' |
il | /
|3 (s} 2l o]
I /
! /
L H /
il
[ 1 )|izole mafsal ] izole mafsal 3 /
SERVIS KUTUSU ! £ | /
= E B /
=1 e = s =
= i /
@ |
L B % f /
28 2
B = = /
52 3
U 28 ‘g /
i 1] -
z ZEMIN KAT
T ™ - llll% S
el RS e \
_5 %E S 1%3 AT
v n o =l ¢« ¢ B o+ o 5 ke o b b
iz eanor)| 81+ - B2 M EL 7 BODRUM KAT
vor oo | W " w P A !
"'0".0' 1'1.‘.‘ 1’!:,! ’ : _' l'l'!'!'!'!'o'o'/
'.'J'.;.P *F'I*l‘ I‘ . .“IE;* » !'-F'. 4*!.440++'0‘F'0++
+[.)A(:-|"K1:|Ml_;|+_ P'I‘l._b. ..'.'.‘ .q‘b.il. +.¢'+,o.+.o‘+'o‘+ IZUIE'I'IHFSBI
- * * * * * * * * * * 'l|1 I x I x = 2 L3 2 l

Bina tesisatu

opraklama cubugu(Cu) Topraklama cubugu(Cu)
N

TOPRAK
16mm, L= 1500mm NN a16mm, L= 1500mm

Sekil 2.2: Bina bodrumuna giris ¢izimi

A\

14



2.2. Bina Icine Giris Cizimleri

AKV: Ana kesme vanas

o F=——F[
X —

.

N\

=1 =)

ALY

e T —

[ t— ; +
=L B
! ;
1 rJ

I
I
-

e —

|
| —
|
I£_|_]2
i
|
! '
| J
izole mafsal[ H
. i
SERVIS KUTUSU -
SO S
- o

Muhafaza borusu
(polipropilen)

S —— -

Bina tesisatina
BINA GIRIS
HOLU

ZEMIN KAT

i,

7

DN

+
- - - - - - * - - - - * - - -

L LR L | LI I T T R N T T T B T
- o+ e = - + o - . v s

I » » » FILL " ERRI s

DAGKUMU: — = = =+ | I I B I R I I R N R 2

P + sl ¢+ 0+ o+ 4 L+ + + *
. ke % o s 4 PR +

L L D EE T T e e O T R T T T
+ + 4 + ESNE S T - + + +

Mg ANOD

Topraklama cubugu(Cu)
@16mm, L= 1500mm 8

N\

Sekil 2,3: Bina icine giris cizimi

15
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2.3. Gomiilii Servis Kutusundan Binaya Giris Cizimleri

Kaihf ve Mastik

Dolgu R - |

-

Kelepce -
Ana Kesme Vanas: GiRIS KAT

iclatér mufu 4

GOMOUIG Servis
Kutusu
9%
e
_I
\ .u'
"\ ! BODRM KAT
s T
e Katodik
Dagitim Koruma
Sebokesi 0,75-1.5 mt

Topraklama

Sekil 2.4: Gomiilii servis kutusundan binaya giris ¢izimi

Derinlik: 60 cm

40 cm

YER TIP| TS 61 e gore dis
SERVIS KUTUSU aciimig boru parcasi

\ v

Sekil 2.5: Gomiilii servis kutusu

16



Bina tesisatina

ey
Yiiksek direncli volimetre r
(avometre) | |
| mV || >-850mV
Izole mafsal
T
prob
SERVIS KUTUSU \5____---4=-—
/ o,
/n' —_
1 1]
Q) ! A
.' z 5
| 5 :
i | i g
l =
B =

PE kapli boru(ek yederi sicak PE sargi)

PE kaph boru

Sekil 2.6: Katodik koruma detay1
17



2.4. Sayac Cizimleri

1Ll
NENE

| 1- Savag
2+ Esnek bailanb elemani
3+ Kiiresel vama

| T- Elektrik savaei , elic anahtan
| , v buat

| |

Savag

Nipel
Kelepge

B BB AT P e Sy

Saya¢ rakoru-rakor contass  Jooo o
Esnek boru

Sayag vanasi(kiiresel)
Test nipeli e .1
Sayag regulatori Clnawd

Sekil 2.7: Sayag¢ baglantisi

G

Sekil 2.8: Regiilatorlii saya¢ baglantisi
18



L R R

N

Kiiresel vana
Flang

Filtre

Potary sayag
Test nipeli

——
M

i
et

Sekil 2.9: Rotary saya¢ baglantisi

2.5 Regiilator Cizimleri

®

dna Hol

'\Yedek Hol

By-Pass

Sekil 2.10: Biiyiik tip regiilator kutusu

]
®

T

19

{

[[®

D 00~ Oy W s W D e

Kirig yalitim baglantisy
Kiiresel vana(3 adet)
Filtre(2 adet)

Kapama vanasi(1 adet)
Regiilatér(1 adet)
Vana(1 adet)

Flang(1 adet)

Ana boru(adet)

Vana(1 adet)

Yalitim baglantisy
Vana(1 adet)

Vana(1 adet)

Kapatma vanali regiilatér
Destek

Kabin



Emn. tah. vanasi
Rilief

Cikig

Girig manometresi manom

Korrektor
Girig vanas:
/s D
lzote pargass  Filtre Sayag Ani kapatma Gikig vanasi
TS 11425 emniyet vanasi

Sekil 2.11 : Tek hath basing diisiirme ve 6l¢iim istasyonu akim semasi

Ani kapatma Emn.
m.Bumq o oml:i oo R}ODW' Tahliye vanas:
/i
Filtre
Ani kapama
Girig vanasi emniyet vanas:
Filtre

lzole pargasi v

TS 11425 2 1/! ///
vent vanas:

Sekil 2.12: Cift hath basin¢ diisiirme ve 6l¢iim istasyonu akim semasi

Manometra Manometre
0-600 mbarg 0-60 mbarg
Shut-off
Regiilatir
DN 15
Kiiresel vana
Kiiresel vana Rakor

Vmax=15 mfsn ',

C Het[
300 mbar —

b | ‘\ Kiiresel vana 21 mbar
Test Nipelli T Vmax=10 m/sn

Test Nipelli T

Sekil 2.13: Domestik regiilator montaj detay resmi
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Dogalgazin servis kutusu ile bina giris sekillerini ve saya¢ montaj resimlerini ¢iziniz.

Islem Basamaklan Oneriler
» Cizim kagidim1  ¢izim masasia | » Cizim masasini temizleyerek hazir duruma
baglayiniz. getiriniz.
» T cetveli yardimiyla kagidi masanin {izerine
sabitleyiniz.
> T cetveli ve uygun gonyeleri tesbit | > Sabit veya ayarlanabilir T cetveli ile 45° ve
ediniz. 60° gonyeleri temin ediniz.

» Pergel veya daire sablonu temin ediniz.
» Cizim kalemlerini hazir hale getirip silgi

temin ediniz.
» Bina bodrumuna giris ¢izimlerini | > Farkli  olan  ¢izimlerin  birbirlerinden
yapiniz. farkliliklarini 6grenin.
» Faydali ¢aligma aligkanligim1 daima prensip
edininiz.
» Bina igine giris ¢izimlerini yapiniz. » Cizimlerin paralelligine dikkat ediniz.

» Cizim i¢in gerekli arag, gere¢ ve takimlari
kullanma yeterliliginizi gelistiriniz.

» Regiilatorlii sayag ¢izimlerini yapimz. | > Servis kutularinin nerelere yerlestirildigini
iyice dgreniniz.

> llkeli bir hayat gériisii kazanmay1 kendinize
prensip edininiz.
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Bu 6grenme faaliyeti ile ilgili 6lgme ve degerlendirme sorularini cevaplandirarak bilgi
diizeyinizi test ediniz.

1. Servis kutusundan bina girisine konulan gaz kesme vanasina (ana kesme vanasi) kadar
olan boru kismina ne denir?
A) Kolon hatti
B) Bina baglanti hatti
C) Tiiketim hatt1
D) Ayirim hattt

2. Tiiketim mahalline sevk edilen gazin yakit tiiketim miktari 6l¢en cihazlara ne ad
verilir?
A) Regiilator
B) Baca
C) Sayag
D) Kombi

3. Servis kutular1 nereye yerlestirilemezler?
A) Binanin i¢ tarafindaki zemin kat duvarina
B) Binanin cadde veya sokaga bakan dis cephesine
C) Bahge nizam konutlarda, bahge duvari ile ¢evrili ise, bu duvarin dig yiizeyine
D) Gomiilii olarak kaldirima

4, Gaz servis hatti lizerinde tiiketiciye sevk edilen gerekli gazin debisini, basincini temin
ve kontrol amaci ile kullanilan cihazlara ne ad verilir?
A) Filtre
B) Kiiresel vana
C) Sofben

D) Basing diisiiriicii(regiilator)

5. Ana dagitim boru hatt1 ile ana servis vanasi arasina tesis edilen boru donanimina ne ad
verilir?
A) Gaz servis hatti
B) Ayirim hatti
C) Tiiketim hatt1
D) Cihaz baglant1 hatt
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Cift hatli basing diisiirme ve Ol¢liim istasyonu akim semasinda regiilator ile filtre
arasinda hangi eleman bulunur?

A) Basing manometresi

B) Korrektorli sayag

C) Ani kapatma emniyet vanasi

D) Emniyet tahliye vanasi

Tek hatli basing diisiirme ve 6l¢iim istasyonu akim semasinda kac¢ adet regiilator
kullanilir?

A) 1 adet

B) 2 adet

C) 3 adet

D) 4 adet

Duvar tipi regiiletor kutusu nereye konur?
A) Bodrum Kkat i¢ duvarina

B) Bodrum kat tavanina

C) Bina i¢ duvarina

D) Bina dis duvarina

Normal kat yiiksekligi olan binalarda (270cm) sayag¢ yerden ka¢ cm yiiksekte
olmalidir?

A) 100

B) 150

C) 200

D) 250
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OGRENME FAALIYETI-3

( AMAC )

Gerekli donanim kullanarak teknigine uygun gaz tiikketim cihazlarinin 6lgekli montaj
resimlerini ¢izebileceksiniz.

(ARASTIRMA )

> Gaz tiiketim cihazlarmin 6lgekli montaj resimleri konusunda kaynak taramasi
yapiniz.
> Topladiginiz bu bilgileri rapor haline getiriniz.

> Hazirladiginiz raporu sinifta sununuz.

3. GAZ TUKETIM CIHALARININ OLCEKLI
MONTAJ RESIMLERI

3.1. Soba Cizimleri

3.1.1. Denge Bacali (Hermetik) Sobalarin Montaj Resimleri

—
T 7
222 7

1. Hermetik soba
2. Baca grubu (soba tarafi)

3. Baca grubu (duvar tarafi)
4. Muhafara sapkas

—=+—— Taze have

e Yanmig ank gaz

-
Gz 22

Sekil 3.1: Hermetik bacali sobanin montaj resmi
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3.1.2. Acik Bacali Sobalarin Montaj Resimleri

~N

2,

Aﬁﬁﬁw’\f\
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J

kiiresel gaz
vanasi

esnek baglanti
elemant

7

/\’//

i

L/

dogal gaz
baglanti agzi

fan

—_—

soguk hava - &o

baca gazlar

/

~/

/]
|

e

el
Hf/E

/7!

K

I~

N

—_—

—_—
— Jiiflenen sica
—_—

hava

—
—_—

atmosferik

| briilor

Sekil 3.2: A¢ik bacali sobanin montaj resmi
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3.2. Ocak, Firimn ve Diger Pisiricilerin Montaj Resimleri

60cnt

| 180cm’

Sekil 3.3: Ocak(firin) montaji

=7
m‘\
< [~
cfﬂ Y ﬂ \
fddd 'TET)
cooa tooo
O L. O L.
Dogalgaz Borusu Havalandirma Delikleri
| S B \o -7 > Mutfak Dolabi
D e S
o °
o ° ) ~ o
L
[N}
(]
[}
[
[N}
(]
I
Kelepge
< Vana

Sekil 3.5: Ocak (firm)- gaz baglantisi
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3.3. Su Isiticilarinin Montaj Resimlerinin Cizimi

3.3.1. Sofbenler

~N H '
2= e )
o ==Y \REY
I o :1:
]
2 |
- |
] ~f & (o=
~ 4 gaz g25
@
[——]
e e
815 -
KUCUK TIP (S L/dak) BUYUK TiP (13 1/dak)
b o
- o
=
Sekil 3.6: Kiiciik tip sofben montaji Sekil 3.7: Biiyiik tip sofben montaji
s 7 i
(] Pis hava clasi -4
150err ) /
f \
> AY
temiz hava girisi \
9aaga|| (150 cm )
Sekil 3.8: Sofbenin konuldugu hacimlerin Sekil 3.9: Sofbenin bacaya baglanmasi

havalandirilmasi
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3.3.2. Kombiler

Konutun hem 1sitma hem de sicak su gereksinimini karsilayan cihazlardir. Bu nedenle
kisaca Kombi (Ingilizcede Combined/Birlesik) olarak adlandirilir.

Kombi cihazlar1 sofbenlerde oldugu gibi borulardan gelen suyun bir esanjor
vasitasiyla 1sitilmasi ilkesi tizerine galigirlar.

Kombiler ¢alisma prensibine gore bacali, hermetik, baca fanli (yar1 hermetik) olmak
tizere lice ayrilirlar. Atesleme sistemine gore pilot alevli ve elektronik ateslemeli olmak
tizere ikiye ayrilirlar. Ayrica son zamanlarda yogusmali kombiler yeni bir kombi iiriin grubu
olarak 6n plana ¢ikmaktadir.

Genelde kombi teknik 6zellikleri ayn1 olmasina ragmen son teknolojik gelismeler ile
dijital kontrol paneli, full alev modiilasyonu, yogusma teknolojisi, 6n karisim teknolojisi
(yanma havasi ayar1 yapabilmesi), ariza uyar sistemi, dig hava sondasi ve oda termostadi ile
kullanim, asir1 soguklarda donmaya kars1 koruma, pompa sikismasina engel olma gibi ilave
teknik 6zellikler ile kombiler birbirinden ayrilmaktadir.
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BACALI KOMBI MONTAJ RESMI

[
EFP NS ~
B[] Max. 2.5 m W
-t
E
0
(=]
=
[ — S
[] %3 egim ad ki
f < o~
7T 1 ~
Baca
o
A-Kalorifer giris
@) D- Kullamm suyu ¢ikas
Yy
E- Gaz giris
TT 1 L1 C- Kullamm suyu giris
T ¥ r T - . g e s
20 65 65 65 65 70 B- Kalorifer diniis
ADECB
sins
3/4” Su Vanasi u 1/2" Filtre
1/2° Su Vanasi L, & 3/4° Filtre
Tam i
=
vERyU 1/2" Su Vanasi

1/2" Gaz Vanasi

Kalorifer

cids34n § $ 4

Kullanim Gaz
Sicak Girig
Suyu  (1/2")
Cikig

(1/27)

.‘I

-

3/4” Su Vanasi

' ' Kalorifer
Do6nls (3/47)

Kullanim

Sicak

Suyu

Girig

(1/2%)

Sekil 3.10: Bacali kombi baca montaji
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HERMETIK KOMBI BACA SETi MONTAJ SEKILLERI
( Yatay Planda)

Lmax=3m

.

. l
| AE———- B
S

Lmax

Lmax=L1+L2 €£2m

} Y
Hermetik H T

e R

L1
Lmax=L1+12+13 <2m

Hermetik “

Kombi .

: &
L1 \

12

Sekil 3.11: Hermetik tip kombinin baca montaj resmi
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Hermetik kombinin boru baglantilari, bacali kombinin baglantilar1 ile aynidir.

Konsantirik
¢ - / dirsek
SRR %
= L | =
\ B
Distan duvar **Yanma havas igten duvar Eogeed— 0 125 kelepge
kapama pargasi girisi kapama pargasi ~
.- Konsantirik
Yanmig gaz Konsantirik baca Konsantirik baca uzatma baga L
gikist 750 mm uzunlugunda 500 mm uzunlugunda haglant seti

Sekil 3.12 : Hermetik tip kombinin standart baca seti

Bacali kombi ile hermetik kombi arasindaki fark nedir?

Bacali kombilerde fan yoktur. Atik gaz, sicakligindan dolay1 genleserek yiikselir, tabii
bir ¢cekim ve baca vasitasiyla dis ortama atilir. Bu nedenle bacali kombi cihazlar1 standartlara
uygun yapilmig bir bina bacasina baglanmalidir. Aksi takdirde bacadan sizan atik gaz
ortamdaki kisileri zehirler. Hermetik kombi ise fanhdir. Atik gaz fan ile i¢ borudan dis
ortama cebri olarak atilirken, dis borudan da atik gaz havasini yanma odasina c¢eker. Bu
nedenle, hermetik kombi cihazlarinin bina bacasina ihtiyact yoktur, evin dig ortama
acilabilen herhangi bir mekanina monte edilebilirler. Ortamdaki havay: tiiketmezler ve baca
cekis problemi olmamasi nedeniyle ortamdaki havay1 kirletmezler.

3.3.3. Kalorifer Kazanlar

=r P

> & By = 1) Briilor kapisi
e e 2) On dilim

S e @ 3) Ara il
. -1 B+ 4) Arka dilim

el v ] 5) Gidig
6) Dumaniik
7) Déndsg

Sekil 3.19: Dokme dilimli kazan Kesiti
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Gozetleme deligi ve kapad

Yapilacak ilave izalasyon
Karton

Briilor alev borusu

Kazan i¢ izalasyonu
Ozel Refraktor malzeme ile

Saplama

Briilér Montaj Plakas:

Briilor Montaj Flangi
{10 mm sac)

Sekil 3.20: Briiloriin kazana montaj resmi
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Kizgin Sulu Kazanlari, Briilér Gaz Hatti Elemanlari

: Vana (TS 9809)

: Kompansatér (350 kW'den buyk brilérlerde)

: Manometre (TS 827)

. Gaz basinci regulatori (TS 10624 ve EN 88)

: Minimum gaz basinci salteri (TS 11225, TS 11226)
: Selenoid valf (Asinti EN 161)

. Baglanti basing 6lgme agzi (Test nipeli)

. Ayar basinci 6lgme agzi (Test nipeli)

. Brilér kafa basinci 6lgme agzi (Test nipeli)

. Sizdirmazlik kontrol cihazi

: Brulér Gzerinde bulunmasi gereken ekipmanlar TS 3818'de verilmistir.

Filtre, regiilatér; marka, gap, konstriksiyon basinci giris ¢ikis basinci
proje Uzerinde yazil olacak.

Sicak Su Kazanlari, Brilér Gaz Hatti Elemanlari

Briilor kapasitesi (Q) s 350 kW

g tegll B ——f

T2 min

BRULOR

BRULOR

Brildr kapasitesi (Q) > 350 kW

: Vana (TS 9809)

. Kompansator

: Manometre (TS 827)

. Filtre (TS 10276)

: Gaz basinci regulatori (TS 10624 ve EN 88)

: Minimum gaz basinci galteri (TS 11225, TS 11226)
: Selenoid valf (Asinti EN 161)

. Baglanti basing élgme agzi (Test nipeli)

. Ayar basinci 6lgme agzi (Test nipeli)

. Brdldr kafa basinci 6lgme agzi (Test nipeli)

: Sizdirmazlik kontrol cihazi

. Brilér Gzerinde bulunmasi gereken ekipmanlar TS 3818'de verilmistir.

Filtre, regiilatdr; marka, ¢ap, konstriksiyon basinci girig ¢ikis basinci
proje Uzerinde yazil olacak.

BRULOR

Sekil 3.21: Kazan briilor baglant1 hatti
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Bir dairenin ocak ,firin ve su isiticilarinin montaj resimlerini ¢iziniz.

Islem Basamaklar1 Oneriler
» Cizim kagidimi  ¢izim masasina | » Cizim masasini temizleyerek hazir duruma
baglayiniz. getiriniz.
» T cetveli yardimiyla kagidi masanin {izerine
sabitleyiniz.
> Hassas ve titiz olunuz.
» T cetveli ve uygun goényeleri tespit| > Sabit veya ayarlanabilir T cetveli ile 45° ve
ediniz. 60° gonyeleri temin ediniz.
» Pergel veya daire sablonu temin ediniz.
» Soba cesitlerinin montaj resimlerini | > Soba gesitlerini taniyimniz.
¢iziniz. » Faydali ¢alisma aligkanligin1 daima prensip

edininiz.

Ocak ve firinlarin gaz baglantilarinin nasil
yapildigini grenin.

Cizim ic¢in gerekli arag-gere¢ ve takimlari
kullanma yeterliliginizi gelistiriniz.

» Ocak ve firin montaj resimlerini
¢iziniz.

A2 74

» Su siticilarimin montaj resimlerini | » Su isiticilarin gaz baglantilarini 6grenin.
¢iziniz. » llkeli bir hayat goriisii kazanmay1 kendinize
prensip edininiz.
KONTROL LISTESI

Bu faaliyet kapsaminda asagida listelenen davraniglardan kazandigimiz beceriler igin
Evet, kazanamadiginiz beceriler i¢cin Haywr kutucuguna (X) isareti koyarak kendinizi
degerlendiriniz.

Degerlendirme Olgiitleri Evet Hayir

1. Cizim masasini temizleyerek hazir duruma getirdiniz mi?

N

T cetveli yardimiyla kagidi masanin iizerine sabitlediniz mi?
Sabit veya ayarlanabilir T cetveli ile 45° ve 60° gonyeleri temin
ettiniz mi ?

Pergel veya daire sablonu temin ettiniz mi ?

w

Cizim kalemlerini hazir hale getirip silgi temin ettiniz mi ?

Soba ¢esitlerinin montaj resimlerini ¢izdiniz mi?

Ocak ve firin montaj resimlerini ¢izdiniz mi?
Su 1siticilarmin montaj resimlerini ¢izdiniz mi?

© XN 9k

Temiz, diizenli, dikkatli ve hassas ¢alistyor musunuz?
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Bu 6grenme faaliyeti ile ilgili 6lgme ve degerlendirme sorularini cevaplandirarak bilgi
diizeyinizi test ediniz.

Denge bacali(hermetik) sobalarin montaj resmini ¢iziniz.

Acik bacali sobalarin montaj resmini ¢iziniz.

Sofben baglantisini ¢iziniz.

Hermetik kombinin baca baglantisini ¢iziniz.

Kombili, ¢ift borulu ve diiz doniislii kat kaloriferi sistem semasi ¢iziniz.

agrwbdE

DEGERLENDIRME

Yaptigimiz ¢izimleri performans testinde kontrol ederek eksikleriniz varsa tekrar basa
donerek eksiklerinizi tamamlayiniz.
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OGRENME FAALIYETIi—4

( AMAC )

Gerekli donanim kullanarak teknigine uygun havalandirma detay resimlerini
¢izebileceksiniz.

(ARASTIRMA )

Havalandirma detay resimleri konusunda kaynak taramasi yapiniz.
Internet ortaminda arastirma yapiniz.

Topladiginiz bu bilgileri rapor haline getiriniz.

YV V V VY

Hazirladiginiz raporu sinifta sununuz.

4. HAVALANDIRMA DETAY RESIMLERI

4.1. Direkt Havalandirma (Dogal Havalandirma )

i fﬁ\

|

ASPIRASYON
\

-

o]
%; i .

J=H=H=($

ASPIRASYON
\l/

L

Sekil 5.1: Aspirasyon bacasi ile havalandirma
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I

Menfez

RN
N

Sekil 5.2: Direkt havalandirma
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\H

(Dogal gaz
kullaniimas halind

10 cn{

I

)

e B

10cm

LPG kullanilmas:
halinde)

Sekil 5.3: Gazh sofben baca baglantis1 ve havalandirma
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Sekil 5.4: Kazan dairesinin havalandirilmasi
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Kanvas kanal
|
Emme \
kanal
Asma tavan 5
Hava girisi Yernnden gikaniabilir asma tavan kapag

Sekil 5.5: Hava kanallari ve vantilator
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Hava kanali.
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Emiy menfezieri.
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Sekil 5.6: Hava kanallariyla havalandirma
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4.2. indirekt Havalandirma

150 ¢ \
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.
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=
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Sekil 5.7: indirekt havalandirma




Havalandirma sekillerini ¢izerek kontrol testinde kendinizi test ediniz?

Islem Basamaklan Oneriler
»Cizim  kagidim  ¢izim masasina | »Cizim masasin1 temizleyerek hazir duruma
baglayiniz. getiriniz.
»T cetveli yardimiyla kagidi masanin {izerine
sabitleyiniz.

»>Hassas ve titiz olunuz.

»>T cetveli ve uygun gonyeleri tespit| > Sabit veya ayarlanabilir T cetveli ile 45° ve
ediniz. 60° gonyeleri temin ediniz.

» Pergel veya daire sablonu temin ediniz.

»Cizim kalemlerini hazir hale getirip silgi
temin ediniz.

»Havalandirma ¢izimlerini yapiniz. » Havalandirma sekillerini 6grenerek ¢iziniz.

>Ilkeli bir hayat goriisii kazanmay1 kendinize
prensip edininiz.

» Calismalarinizda hassas ve titiz olunuz.

KONTROL LiSTESI

Bu faaliyet kapsaminda asagida listelenen davranislardan kazandiginiz beceriler i¢in
Evet, kazanamadiginiz beceriler icin Haywr kutucuguna (X) isareti koyarak kendinizi
degerlendiriniz.

Degerlendirme Olciitleri Evet | Hayir

1. Cizim masasini temizleyerek hazir duruma getirdiniz mi?

N

T cetveli yardimiyla kagidi masanin iizerine sabitlediniz mi?
Sabit veya ayarlanabilir T cetveli ile 45° ve 60° gonyeleri temin
ettiniz mi ?

Pergel veya daire sablonu temin ettiniz mi ?

w

Cizim kalemlerini hazir hale getirip silgi temin ettiniz mi ?

Havalandirma ¢izimlerini yaptiniz mi1?

No | o~

Temiz, diizenli, dikkatli ve hassas ¢alisiyor musunuz?
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Bu 6grenme faaliyeti ile ilgili 6lgme ve degerlendirme sorularini cevaplandirarak bilgi
diizeyinizi test ediniz.

1. Direkt havalandirma nasil yapilir, ¢iziniz?

2. Hava kanallariyla havalandirma nasil yapilir, ¢iziniz?

3. Indirekt havalandirma nasil yapilir, ¢iziniz?
DEGERLENDIRME

Yaptiginiz ¢izimleri performans testinde kontrol ederek eksikleriniz varsa tekrar basa
donerek eksiklerinizi tamamlayimiz.
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OGRENME FAALIYETI-5

( AMAC )

Gerekli donanimi kullanarak teknigine uygun baca ve atik gaz kanallar1 detay
resimlerini ¢izebileceksiniz.

(ARASTIRMA )

Baca ve atik gaz kanallar1 detay resimleri konusunda kaynak taramasi yapiniz.
Internet ortaminda arastirma yapiniz.

Topladiginiz bu bilgileri rapor haline getiriniz.

YV V V VY

Hazirladiginiz raporu sinifta sununuz.

5. BACA VE ATIK GAZ KANALLARI
DETAY RESIMLARI

5.1. Dis Duvardan Dogal Cekisle Baca Gazlarimin Disar1 Atilmasi

NN

A AT ILLALLATLA LI LA LA L L LA AR LS.

NS SSSEE

Sekil 5.1: Bagimsiz baca
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it R I

Normal diga akig Denge Geri tepme

Sekil 5.2: Fonksiyonel drnekleri ile baca akim sigortasi

[ —
s
— = =
==

ASA AN

Sekil 5.3: Havalandirmali bagimsiz baca Sekil 5.4: Ortak baca (tavsiye edilmez)
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5.2. Atik Gaz Borulari ile Baca Gazlarinin Dogal Olarak Disan
Atilmasi

Kabul Edilemez bir Uygulama Olarak
Atik Gaz Borusunun Tavandan Gegirilisi

DOGRU BAGLANTI YANLIS BAGLANTI
CATI
KOMBI

DETAY-A GCELIK OZEL BACA

GATI
-+— BACA
KOMBI"
6 o Temizleme kapag: DM
(Etrafi sizdirmaz olacak)

Sekil 5.5: Gaz tiiketim cihaz atik gaz ve baca baglantilan
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() |
Sekil 5.6: Adi bacalar Sekil 5.7: Miistakil (ferdi) bacalar

———min 100 cm;‘—

|  HavaGirisi

|
I Akim Sigortasi
I

Il

Sekil 5.8: Sont (ortak) baca
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5.3. Birden Fazla Cihazin Ortak Boru ile Bacaya Baglanmasi

BIRDEN FAZLA CIHAZIN ORTAK BORU iLE

BACAYA BAGLANMASI
i
%— ! Yanmig gaz
* \ & bornususnSn
Dar agil alt kenarn
ayni seviyede
b o F G
- <. | kisa
i i
—
_
|
A=(al+a2)x0.8[cn’]
1 1. B8lam l . B8lam l
e

I

a3
| | 1] -
[~ ] = =
«__  J L L
Al=(al +2a2)x0.8[cnt] A2=(Al+a3)x08[cm ]

Sekil 5.9: iki ve ii¢ gaz cihazinin aym bacaya baglams sekilleri
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5.4. Baca Kesitinin Sematik Olarak Cizimi

Sistem

istenen Ozellikler

Yararlan

Tek Cidarh Kagir Baca

Yanmaya dayanma ve
gaz sizdirmazhk
emniyeti

s

Tek Cidarhh Som Duvarh Baca

O

Yanmaya dayanma ve
gaz sizdirmazhk
emniyeti

AN

Basitlik
ve hizla montaj

Tek Cidarli Disey Delik
HaBa El Baca

o =0

)

0
Q —o

Yanmaya dayanma ve
gaz sizdirmazhk
emniyeti

/i

Daha az malzeme
daha az agirlik ve
daha iyi 1s1 yalhitim

Cift Cidarli Baca

Yanmaya dayanma ve
gaz sizdirmazhk
emniyeti

)

<Aside dayanma

Aside dayanmikh

daha az sdrtinme =
direnci ve

serbest hareketli

ic boru

Uc cidarh Isi Yahtimh Baca

Yanmaya aside
dayanma ve
gaz sizdirmazhk
emniyeti

iyi bir 1s1 yalitirm

\

Daha dusuk atik gaz
sicakhkliarn icin
daha fazla kulanma
alam

Neme Duyarsiz Isi Yahtimh Baca

@)

Yanmaya aside
dayanma ve
gaz sizdirmazhik

emniyeti

<Neme duyarsiziik

Universal montaj ve
neme duyarsizhik

MUHTELIF TiP KESITLER

SONT (ORTAK) BACA

Ayavia
AN}

YANLIS
1
— ———
7/ $ l d 1
L 1 V1
2 A e A g
L

KAT BACASI

ANA BACA

CIHAZ

Sekil 5.10: Baca kesitleri
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Baca cgesitlerini ¢izerek kontrol testinde kendinizi degerlendiriniz.

Islem Basamaklar Oneriler
» Cizim kagidim1 ¢izim masasina | » Cizim masasin1 temizleyerek hazir duruma
baglayiniz. getiriniz.
» T cetveli yardimiyla kagidi masanin {izerine
sabitleyiniz.

» T cetveli ve uygun gonyeleri tespit
ediniz.

» Sabit veya ayarlanabilir T cetveli ile 45° ve
60° gényeleri temin ediniz.

» Pergel veya daire sablonu temin ediniz.

» Cizim kalemlerini hazir hale getirip silgi

temin ediniz.

Bacalar arasindaki farklara dikkat ediniz.

flkeli bir hayat goriisii kazanmay1 kendinize

prensip edininiz.

» Baca ve atik gaz ¢izimlerini yapiniz.

Y VvV

KONTROL LiSTESI

Bu faaliyet kapsaminda asagida listelenen davranislardan kazandigimiz beceriler i¢in
Evet, kazanamadiginiz beceriler icin Hayir kutucuguna (X) isareti koyarak kendinizi
degerlendiriniz.

Degerlendirme Olgiitleri Evet Hayir

. Cizim masasini temizleyerek hazir duruma getirdiniz mi?

N =

T cetveli yardimiyla kagidi masanin iizerine sabitlediniz mi?
Sabit veya ayarlanabilir T cetveli ile 45° ve 60° gonyeleri temin
ettiniz mi ?

Pergel veya daire sablonu temin ettiniz mi ?

w

Cizim kalemlerini hazir hale getirip silgi temin ettiniz mi ?

Baca ve atik gaz ¢izimlerini yapdiniz mi1?

Njo| o~

Temiz, diizenli, dikkatli ve hassas ¢aligtyor musunuz?

DEGERLENDIRME
Degerlendirme sonunda “Hayir” seklindeki cevaplarimzi bir daha gbzden gegiriniz.

Kendinizi yeterli gormiiyorsaniz O6grenme faaliyetini tekrar ediniz. Biitiin cevaplarimiz
“Evet” ise “Ol¢me ve Degerlendirme”’ye geginiz.
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Bu 6grenme faaliyeti ile ilgili 6lgme ve degerlendirme sorularini cevaplandirarak bilgi
diizeyinizi test ediniz.

Birden fazla gaz tiikketim cihazi bacaya nasil baglanir, ¢iziniz

Sematik olarak baca kesitlerini ¢iziniz

Sont(ortak) baca sekli ¢iziniz

Adi baca sekli ¢iziniz

Algak basing sebekesinden beslenen bina dogal gaz i¢ tesisat semasi g¢izerek
kisimlarini sekil iizerinde gdsteriniz

agrwbdE

DEGERLENDIRME

Yaptigiiz ¢izimleri performans testinde kontrol ederek eksikleriniz varsa tekrar basa
donerek eksiklerinizi tamamlayiniz.
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MODUL DEGERLENDIRME

Sevgili Ogrenci,

TSE’ye gore gaz projelerinde kullanilan sembollerden, gaz tiiketim cihazlari’nin
sembollerini ¢iziniz.

Dogal gazin bina bodrumuna giris ¢izimleri yapiniz.

Regiilator ve sayaglarin montaj resimleri ¢iziniz .

Bir dairenin ocak firmn ve su 1siticilarin montaj resimlerini ¢iziniz.

Havalandirma sekillerini ¢iziniz.

Baca ¢esitlerini ¢iziniz.

VVVVYVY 'V

Ortam, Cizim Ara¢ —Geregleri

> Teknik Resim Atolyesi/sinif/laboratuvar, ¢izim masalari
> Gonye cesitleri(45 ve 60° lik gonye), T cetveli, ag1 Olger(iletki), pergel, daire
sablonu, silgi, ¢cizim kalemleri ve ¢izim kagidi

Degerlendirme Olgiitleri Evet Hayir

Cizim masasini temizleyerek hazir duruma getirdiniz mi?

N

T cetveli yardimiyla kagidi masanin iizerine sabitlediniz mi?

Sabit veya ayarlanabilir T cetveli ile 45° ve 60° gonyeleri temin
ettiniz mi?

Pergel ve ag1 dlgiilendirme de kullanmak iizere ag1 Olger(iletki)
temin ettiniz mi?

Cizim kalemlerini hazir hale getirip silgi temin ettiniz mi?

Gaz tiikketim cihazlarinin sembollerini ¢izdiniz mi?

Bina bodrumuna giris ¢izimlerini yaptiniz mi1?

X N9

Servis kutularindan bina girisi ¢izimlerini yaptiniz nm?

9.

Regiilator gesitlerinin ¢izimlerini yaptiniz mi?

10.Sayag cesitlerinin ¢izimlerini yaptiniz mi?

11.0Ocak ve firin montaj resimlerini ¢izdiniz mi?

12.Su 1siticilarinin montaj resimlerini ¢izdiniz mi?

13.Havalandirma ¢izimlerini yaptiniz n?

14.Baca ve atik gaz sekillerin ¢izimlerini yaptinmiz mi1?

15.Temiz, diizenli, dikkatli ve hassas ¢alistyor musunuz?

16.Cizimleri zamaninda yaptiniz mi?

17.Takimlar1 temizleyip yerine koydunuz mu?

DEGERLENDIRME

Cevaplarinizi cevap anahtariyla karsilastiriniz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap

verirken tereddiit ettiginiz sorularla ilgili konular1 faaliyete geri donerek tekrarlaymiz.
Cevaplarimizin tiimii dogru ise bir sonraki modiile gegmek icin 6gretmeninize bagvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI )—

OGRENME FAALIYETIi-1’IN CEVAP ANAHTARI

B2 WIN|F
pdlvliwlle)

OGRENME FAALIYETIi-2’NiN CEVAP ANAHTARI

QIR WIN|F-
> 0> 0w

OGRENME FAALIYETI-3°UN CEVAP ANAHTARI

0O|g(>|0

AIWIN(F
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