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� Actualización y adecuación de las infraestructuras 

de control y comunicaciones de la sala de telemando 

central de la ciudad de Valencia.

CICLO INTEGRAL DEL AGUACICLO INTEGRAL DEL AGUA

� Distribuir el agua del alcantarillado y de la lluvia, y 
evitar la contaminación de las aguas.

Objetivo:

Para ello dispone de:

� EDARs.

� Bombeos.

� Compuertas.

� Túneles.
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SITUACISITUACIÓÓN INICIALN INICIAL

� Autómata maestro de comunicaciones Sinaut ST1

La estación central está formada por tres 
elementos principales en cuanto al sistema de 
control y telemando de las distintas zonas de 
bombeo, túneles, EDAR’s y compuertas:

� Sistema Scada (Cube)

� Cuadro sinóptico
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INCONVENIENTESINCONVENIENTES

� La línea de autómatas S5 es una línea a extinguir 
con tecnología anticuada

� Desaparición de Cube del mercado

� La velocidad de comunicación entre el SCADA y el 
autómata maestro es muy bajo

� Saturación de tarjetas de salidas para el 
tratamiento del sinóptico
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REFORMAS PROPUESTASREFORMAS PROPUESTAS

� Instalación de un nuevo PLC S7.

� Cambio de sistemas Scada.

� Instalación de red Ethernet.

� Cambio de equipos PCs.
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VENTAJASVENTAJAS

� La comunicación entre el Scada y el autómata 
maestro será mucho más rápida

� Permite la incorporación de nuevas estaciones 
remotas que se desee comunicar a la estación 
central de telemando vía RDSI

� Se deja abierta la posibilidad de traspasar en el 
futuro paulatina o totalmente las estaciones que 
se desee del sistema inicial al sistema nuevo

� Se solventa el problema de saturación en 
cuanto a tarjetas de salidas digitales para la 
gestión del sinóptico
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VENTAJAS (II)VENTAJAS (II)

� Se solventan los problemas prácticos de manejo, 
funcionamiento y capacidad del sistema Scada 
debido al elevado número de estaciones

� Se facilita los accesos o envíos de información con 
otros centros
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COMUNICACICOMUNICACIÓÓN TELEMANDON TELEMANDO
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DIVISIDIVISIÓÓN DE TAREASN DE TAREAS

XXTRABAJADOR TRABAJADOR 

44

XXXXTRABAJADOR TRABAJADOR 

33

XXTRABAJADOR TRABAJADOR 

44

XXXXXXTRABAJADOR TRABAJADOR 

11

INSTALACIINSTALACIÓÓNN

RED ETHERNETRED ETHERNET
PROGRAMACIPROGRAMACIÓÓNN

SCADASCADA
PROGRAMACIPROGRAMACIÓÓNN

S7S7
COMUNICACICOMUNICACIÓÓNN

S5  S5  -- S7S7
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TAREAS REALIZADASTAREAS REALIZADAS

1. Programación del Scada mediante WinCC:

a. Diseño gráfico de cada una de las estaciones telemandadas pertenecientes al ciclo integral del 

agua.

b. Programación de acciones y funciones mediante Visual Basic y C.

c. Diseño de animaciones.

d. Gestión alarmas.

e. Programación del seguimiento individual de las estaciones.

f. Programación de gráficas.

g. Control de usuarios.

h. Edición de base de datos mediante SQL Server 2000.

2. Programación del S7-400

a. Adaptación y adición de las variables de comunicación.

b. Programación de la transferencia y recepción de datos del S7 al S5 y viceversa.
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TAREAS REALIZADASTAREAS REALIZADAS

PANTALLA 
PRINCIPAL

BOMBEOS COMPUERTAS EDAR TÚNELES GRÁFICAS NIVELES ALARMAS

BOMBEO 
CALLE CALPE

GRAN 
IMPULSION
IBIZA

BOMBEO 
RESTAURANTE 

MATEU

G.I. 
MALVARROSA

BOMBEO 
ROTONDA 
SALER

G.I. NAZARET

GRAN 
IMPULSION
CABAÑAL

G.I. PEDANIA 
SALER

G.I. CANO DE 
LA MOLINERA

BOMBEO 
PERELLONET F1

GRAN 
IMPULSION

CANTARRANA
S

G.I.  DOCTOR 
LLUCH

G.I. 
PERELLONET 

FP2

EMISARIO DE 
VERA

G.I. GASCO 
OLIAG

G.I. 
PERELLONET 

FP4

G.I. 
EMISARIO 
DEL SALER

G.I. 
PERELLONET

FP3

BENIFERRI

CANALCENTRO 
METEOROLOGICO

CONVENTO
CARMELITAS

PERIS Y 
VALERO

PESET 
ALEIXANDRE

PIO XII

RAMON 
LLULL

MESTALLA-PETRA

PETRA

MESTALLA

EL SALER

EL PALMAR

EL 
PERELLONET

AUT. SALER
1 Y 2

AVD. DEL 
CID

BLANQUERIAS

CAMINO DE 
ALBA

CLARIANO

GRANDES 
VIAS

AUSIAS 
MARCH
PLANO 

SITUACIÓN

ALARMAS

SEGUIMIENTO
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TAREAS REALIZADASTAREAS REALIZADAS
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TAREAS REALIZADASTAREAS REALIZADAS
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TAREAS REALIZADASTAREAS REALIZADAS
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TAREAS REALIZADASTAREAS REALIZADAS
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TAREAS REALIZADASTAREAS REALIZADAS
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TAREAS REALIZADASTAREAS REALIZADAS


